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ESCALA 1:750

@ DISPOSICAO DOS ESPACADORES NA REDE DE MEDIA TENSAO

CE1A-

EEEEEE
@

CE

1A-

Transformador de Distribuicdo (TD-01)

Transformador de Distribuigdo (TD-02)

Transformador de Distribuigdo (TD-03)

Cor Verde Cor Vermelho Cor Preto
Poténcia Nominal (kVA) 150 Poténcia Nominal (kVA) 75 Poténcia Nominal (kVA) 1125
Lotes 2 kVA (Residencial) 0 Lotes 2 kVA (Residencial) 0 Lotes 2 kVA (Residencial) 0
Lotes 3 kVA (Residencial) 17 Lotes 3 kVA (Residencial) 8 Lotes 3 kVA (Residencial) 19
Lotes 5 kVA (Residencial) 0 Lotes 5 kVA (Residencial) 0 Lotes 5 kVA (Residencial) 0
Lotes 34,59 kVA (Residencial) 2 Lotes 34,59 kVA (Residencial) 1 Lotes 34,59 kVA (Residencial) 1
luminagao LED - 60W 12 lluminagao LED - 60W 9 lluminagéo LED - 60W 13
kVA Total 120,90 | |kVA Total 59,13 kVA Total 92,37
Demanda kVA 113,82 | |Demanda kVA 58,29 Demanda kVA 85,35
kW Total 104,71 | |kW Total 53,63 kW Total 78,52
Carmregamento 75,88% | |Carregamento 77,72% | |Carregamento 7587%
TAP Nominal| |TAP Nominal| |TAP Nominal

Transformador de Distribui¢éo (TD - 01)

Transformador de Distribuigéo (TD - 02)

Transformador de Distribuigdo (TD - 03)

NO GED:..oiieeeeeeeee e NO GED: ..o
Marca TD:...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Marca TD:..oooeeeeeeeeeeeeeeee e
N° de Serie:.....ccceeeeeeeeeeceeiieee e, N° de SErie:..cceeeeeeeeieeeecceeeeeeeeeeeeeees
Poténcia:.....cooeeeeeeececeeeeee e, POlENCIas.o.0 i e
Impedancia:......ooooeeiie IMpedancia:.....ccooeemeeeeieeeeeeeeeeee,
Data de Fabricagao:......c..cccccvveeeecunreennne. Data de Fabricagao:......cc.cccccuveeeeeccieeeennne
T B RESO rmmnmn e
Volume de Oleo........veeeeeeeeeeeeeeeeeecn, Volume de Oleo:........ccoeeeeeeeeeeeeecnn.
Tens80 1° TAP e, Tensao 1° TAP e
Tensao Uimo TAP: ... Tensdo Utimo TAP: ..o
N® FAP'S: cove. oo s e s NO TAP'S: e
TAP's Ajustados:.......cccceeeieeeeieeeceeee. TAP's Ajustados:........ccoereeerciieneireeeen,
Fase Ligada:......cccceeiiieniieeeeeee, Fase Ligada:.......cccccooiieiiiiniceeeee,
Elo FUSIVEl: oo Elo FUSIVEL:.....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

[ ] Comutador Rotativo [__]Painel [ ] Comutador Rotativo [__|Painel
Resisténcia Medida ( ) Ohm Resisténcia Medida ( ) Ohm
Condigdes do Solo: Condigdes do Solo:

[ IMuito Umido  [__]Umido [_IMuito Umido [ Umido

[ INormal [ 1Seco [_INormal [ Iseco
Numero de Hastes ( ) Numero de Hastes ( )
Data: / / Data: / /

[_]Comutador Rotativo [__|Painel

Resisténcia Medida (
Condigdes do Solo:

I Muito Umido
[ INormal

Numero de Hastes ( )
Data:

) Ohm

[ 1 Umido
[ ]Seco

/ /

Tragdes de Montagem Cabo Aluminio 2CA 23KV Tracoes de Montagem Rede de Baixa Tensao Multiplexada 3x1x70+50mm?*
Vio Regulador - Poste 01 a 02 Vio Regulador - Poste 06 a 08 de 08 a 35
Resultante do Vao Regulador - 27,5m - Utilizowse 30 metros Resultante do Vo Regulador - 26,66m,26,44m - Utilizou-se 25 metros
TP - 120daN Temperatura °C TP - 247daN Temperatura °C
Viao Reg. 30 m -5°0 0° | 5° | 10°| 15°]20°|25°| 30°| 35°| 40°| 45°| 50° Viao Reg. 25 m =500 0° | 5° | 10°| 15°|20°] 25°| 30°| 35°| 40°| 45°| 50°
Tragdo de Montagem [ 106 | 86 | 68 | 53 | 43 | 35 |30 |27 |24 |22 |20 19 Trag¢do de Montagem | 228 (212|197 | 184|173 | 163|154 | 146|139 | 133|128 | 123
Flexa para Montagem | 0,10{0,13|0,16{0,21|0,26/ 0,31/ 0,36/ 0,40|0,44|0,48| 0,52 0,55| |Flexa para Montagem |0,270,30(0,32(0,35|0,37|0,40]|0,42|0,45|0,47/0,49/0,52|0,54
Tracoes de Montagem Cabo Mensageiro 9,5mn? Ac¢o 25kV (Rede S0mny) Tracoes de Montagem Rede de Baixa Tensao Multiplexada 3x1x120+70mm?
Vio Regulador - Poste 06 a 08 de 17 a 19 Viao Regulador - Poste 05 a 32 de 17 a4 19 de 19 a 22
Resultante do Vao Regulador - 26,66m, 26,66m - Utilizou-se 25 metros Resultante do Vdo Regulador - 26,44m,26,66m, 26,44m - Utilizou-se 25 metros
TP - 100daN Temperatura °C TP - 392 daN Temperatura °C
Viao Reg. 25 m =590 0° | 5° | 10°| 15°|20°| 25°| 30°| 35°| 40°| 45°| 50° Vio Reg. 25 m =501 0° | 5° | 10°| 15°|20°| 25°| 30° | 35°| 40°| 45° | 50°
Tragdo de Montagem | 94 | 89 | 85 | 81 | 78 | 75 [ 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 Tragdo de Montagem | 381|356 {333 |313|295|278|264|251|239(229|219|211
Flexa para Montagem |0,14(0,19/0,23]|0,27|0,31/0,35/0,38| 0,41|0,44| 0,47/ 0,50{0,52| |Flexa para Montagem |0,27|0,30|0,32|0,35|0,37|0,40]0,42{0,45/0,47{0,49/0,52|0,54
Tragoes de Montagem Cabo Mensageiro 9,5Smn? A¢o 25kV (Rede 50mny’) Tracoes de Montagem Rede de Baixa Tensao Multiplexada 3x1x120+70mm?
Viao Regulador- Poste 02 a 05 de 09 a 16 Viao Regulador - Poste 02 a 05
Resultante do Vao Regulador - 27,55m, 29,71m - Utilizou-se 30 metros Resultante do Vao Regulador - 27,55m Utilizou-se 30 metros
TP - 100daN Temperatura °C TP - 392daN Temperatura °C
Viao Reg. 30 m -5°0 0° | 5° | 10°| 15°|20°| 25°| 30°| 35°| 40°| 45°| 50° Vao Reg. 30 m -5°1 0° | 5° | 10°| 15°|20°] 25°| 30° | 35°| 40°| 45°| 50°
Tragdo de Montagem | 94 | 91 | 87 | 85 | 82 |80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 Tragdo de Montagem | 384 | 363 | 344 | 327|311 296|283 | 272|261 |251 242|234
) Flexa para Montagem | 0,30{0,35|0,39(0,43|0,47|0,51|0,54| 0,58/0,61|0,64| 0,67 0,69| |Flexa para Montagem | 0,40|0,43|0,46|0,48/0,51]|0,54/0,57|0,59(0,62]|0,65| 0,67] 0,70
Tracoes de Montagem Rede de Baixa Tensao Multiplexada 3x1x50+35mm?
Viao Regulador - Poste 094 11 de 11 a 13 de 13 2 16 de23 a 26 de 26 a 29
Resultante do Vao Regulador - 30m, 29,5m,29,7m,29,7m,29,7m - Utilizou-se 30 metros
TP - 186 daN Temperatura °C
// Vo Reg. 30 m -5°0 0° | 5° | 10°| 15°|20°| 25°| 30° | 35°| 40° | 45°| 50°
/ Tracdo de Montagem | 162|153 | 144|137 130|124 |118|113|109(105|101| 98
/ Flexa para Montagem | 0,40{0,43|0,46| 0,48(0,51{0,54|0,57| 0,59/ 0,62{0,65| 0,67{ 0,70
Giode T Area Téirreno ;«rea Edificacdo | CARGA |DEMANDA | DISJUNTOR Oiisiea Terreno Area Terreno|Area Edificacdo | CARGA | DEMANDA | DISJUNTOR
- (m?) (m?) (kw) | (kVA) (A) (m?) (m?) (kw) | (kVA) (A)
- 1 420 47,43 13,271 15 2#50 1 420 47,43 13,271 1,5 2#50
&) 47,43 13,271 1,5 2#50 47,43 13,271 1,5 2#50
i 2 420 48,99 13,271 5 2 #50 2 420 47,43 13,271 1,5 2#50
_ 48,99 13,271 5 2#50 47,43 13,271 1,5 2#50
e 3 420 47,43 13,271 1,5 2#50 3 420 47,43 13,271 1,5 2#50
- 47,43 13,271 1,5 2#50 47,43 13,271 1,5 2#50
» 4 420 47,43 13,271 1,5 2#50 4 420 47,43 13,271 15 2#50
’ 47,43 13,271 1,5 2#50 47,43 13,271 1,5 2#50
5 420 47,43 13,271 15 2#50 5 420 47,43 13,271 1,5 2#50
- 47,43 13,271 1,5 2 #50 47,43 13,271 1,5 2#50
w 47,43 13,271 1,5 2#50 47,43 13,271 1.5 2#50
& 1 420 47,43 13,271 1,5 2#50 1 420 47,43 13,271 1.5 2#50
47,43 13,271 1.5 2#50 47,43 13,271 1,5 2#50
- 12 420 47,43 13,271 15 2#50 12 420 47,43 13,271 1.5 2#50
o 47,43 13,271 1,5 2#50 47,43 13,271 15 2#50
= 13 420 47,43 13,271 1,5 2#50 13 420 47,43 13,271 15 2#50
47,43 13,271 1,5 2 #50 47,43 13,271 1,9 2#50
- 14 420 47,43 13,271 255 2#50 14 420 47,43 13,271 1.5 2#50
g 47,43 13,271 o 2#50 47,43 13,271 1,5 2#50
& 15 900 1010,23 186,367 34,59 3#100 17 900 1010,23 186,367 34,59 3#100
16 900 1010,23 186,367 34,59 3#100 18 900 1010,23 186,367 34,59 3#100
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PLANTA DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA

ATENCAO
Ao receber o trecho deve-se :
DESENERGIZAR chave do circuito
TESTAR auséncia de tensao
ATERRAR arede
SINALIZAR o local da obra
TRABALHAR

OBRIGATORIO uso de EPI's e EPC's

LS

SIMBOLOGIA )
Ve ' o
—/—  CHAVE FUSIVEL EXISTENTE —/—  CHAVE FUSIVEL PROJETADA
___||1| ATERRAMENTO~ EXISTENTE @ PARA-RAIOS PROJETADO
@ POSTE DE SEGCAO CIRCULAR EXISTENTE
X POSTE DE SECAO DUPLO "T" EXISTENTE %m AHERRSMENTIEHE RIS
< RETIRADA © POSTE DE SEGAO CIRCULAR PROJETADO
——  SECCIONAMENTO EXISTENTE POSTE DE SECAO DUPLO "T" PROJETADO
. = N
- ENCAB. DE MEDIA TENSAO EXISTENTE EEEE R RREC ARG
=  ENCAB. DE BAIXA TENSAO EXISTENTE »  ENCABEGAMENTO PROJETADO
€—  ESTAIEXISTENTE ¢—  ESTAIPROJETADO
° FLYING TAP DE BAIXA TENSAO EXISTENTE =~ ® ;  FLYING TAP PROJETADO
& FLYING TAP DE MEDIA TENSAO EXISTENTE %3  LUMINARIA PROJETADA
— LUMINARIA EXISTENTE —@ ~  RELE FOTOELETRICO PROJETADO
MEDIA TENSAO EXISTENTE — — — MEDIA TENSAO PROJETADA
BAIXA TENSAO EXISTENTE — BAIXA TENSAO PROJETADA
TRANSFORMADOR EXISTENTE TRANSFORMADOR PROJETADO
Estrutura de Dimenséo do
= PONTO PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO, Média Tens&o Poste
P ;\]—T MEDIA TENSAO, Devera ser instalado apds a 'EIE_1‘ S —WlﬁTO'BC
""" "' chave e o mais proximo do locasl dos trabalhos, L-[—' '—[—'
M.T. | Baixa TENSAO, nos bigodes, finais de rede e Estrutura de Base
junto ao poste do transformador. Baixa Tens3o Concretada )
o
(Obs: ~N
1. Todas as luminarias deverao ser integradas, fechadas de LED 60w;
2. Todos os postes com bitola igual a 600daN ou superior deverdo ter suas bases concretadas (BC);
3. Os postes locados nas esquinas deverdo ter distancia minima de 5 metros das mesmas.
4. Os postes dever&o ser implantados 0,20m afastados do meio-fio, conforme ilustragéo;
5. Os jumper das chaves fusiveis nos transformadores devera ser de cabo coberto 16mm?;
3. Os jampers dos flyng-taps deverdo ser de bitola igual a do maior condutor;
4. Todos os "bigodes" deverdo ser executados com condutores 50mm?,
5. Os cabos protegidos onde terdo emendas ou onde tera os conectores para as chaves e ainda nos finais de rede a cobertura do cabo onde for
rompida sua protegdo, a mesma devera ser reconstituida, 1° - devera ser passada a fita elétrica, 2° - fita autoaglomerante e 3° - fita isolante
resistente a raios ultravioleta a qual deve corrigir as imperfeicdes da cobertura;
6. Todos os locais onde houver mensageiro e a rede for aterrada o mensageiro devera ser obrigatorimente aterrado junto;
7. Os transformadores deverdo ser obrigatoriamente adequados para a instalagéo dos terminais pré-isolados na BT.
_J

\/

PROJETOS ELE!

CNPJ: 22.100.173/000
CREA/SC 134.89
Rua: Minas Gerais n2166

D

LS

escrica

OJETO ELETROMECANICO DE REDE URBANA |

= . . N
(Nome ¢a obra: Extens@o de Rede Residencial Carlos Gomes
(End. da Obra: Rua Concoérdia, Loteamento Bleichewel | Campos Novos - SC

Escala:
[ 1/1000 j

(Proprietério: MuniCI'piO de Campos NOVOS

< Desenho:
h Ricardo Vier

)

End. Residencial: Rua Exp. Jodo B. de Almeida, n® 323, Centro | Campos Novos - SC | (Solicitagao:
(CNPJ: 82.9}9?23270{%(31-74 Fone: cer: 89.620-000 SO n° 235061
/
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