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Malha de aterramento
cabo de cobre NÚ 35mm²

Caixa de
 Inspeção

Haste de
Cobre

Ø5/8"x2,4M

Cx de Passagem
50x50x60

Poste Particular
8/100daN

Cabo 3#10mm²
(F+N+T) Ø11/2"

1KV

Cabo 3#10mm²
(F+N+T) Ø11/2"

1KV POSTE CELESC

MALHA DE ATERRAMENTO
C/ CABO DE COBRE NÚ 35mm²

HASTE DE COBRE
Ø5/8"x2,4m

CX DE
INSPEÇÃO

KIT POSTINHO
8/100daN

RAMAL DE LIGAÇÃO
CABO MULTIPLEXADO DE

COBRE XLPE OU EPR
2#10mm²(F+N)

Q.G.D
CABO DE COBRE

3#10mm²(F+N+T)
1KV Ø11/2"

POSTE
PARTICULAR

8/100daN

MALHA DE ATERRAMENTO
C/ CABO DE COBRE NÚ 35mm²

HASTE DE COBRE
Ø5/8"x2,4m

CX DE
INSPEÇÃO

CX DE PASSAGEM
50X50

Quadro Terminal - QDGERAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

CIRCUITO   DESCRIÇÃO   POTÊNCIA (W)   TENSÃO (V)   CORRENTE IB(A)   NUM. FASES   SEÇÃO (MM2)   DISJUNTOR (A)   QUEDA DE TENSÃO
1   ILUMIINAÇÃO   290   220   1.32   M   2.5   16   .05
2   TOMADAS   200   220   .91   M   2.5   16   .02
3   BOMBA POÇO   2208   220   10.04   M   2.5   16   .33
4   BOMBA RETROLAVAGEM   1104   220   5.02   M   2.5   16   .14
5   DOSADORA 1   200   220   .91   M   2.5   16   .01
6   DOSADORA 2   200   220   .91   M   2.5   16   .01

                     TOTAL=   4202   -   -   -   -   -   -

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220 290 ILUMINAÇÃO

2  2.5  16  220 200 TOMADAS

3 2.5  16  220 2208 BOMBA POÇO

4 2.5 16 220 1104 BOMBA RETROLAVAGEM
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CONDUTOR:
SEÇÃO:

40A

5 2.5  16  220 200 DOSADORA 1

6 2.5  16  220 200 DOSADORA 2

LEGENDA

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA BAIXA H=0.30 2P+T 100W

LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W

POSTE DE ILUMINAÇÃO COM RELÉ

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

RELÉ FOTO ELÉTRICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
VISTA EXTERNA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
VISTA INTERNA
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CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA

MPB  ENGENHARIA

CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC
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28/04/2020 INDICADA

SISTEMA POÇO 03
INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - JÁ PERFURADO

Planta Baixa, Cortes e Detalhes

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
Comunidade de Invernada dos Negros - Ampliação

Projeto de Abastecimento de Água de Com. Quilombola

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

DE SANTA CATARINA

001/2018

Paulo José Aragão
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