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Legenda

Caixa de distribui«o geral p/ telefonia

200x200x100

Caixa de passagem de embutir na parede

Caixa de passagem p/ telefonia

P
C

12U

Rack aberto com guias de cabo - 19"

RJ45(2)

PT TE 12

PT TE 12

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Legenda das indica»es

12U Aberto c/ guias de cabo - 19" - p® niveladores - 12U

16U
Aberto c/ guias de cabo - 19" - p® niveladores - 16U

200x200x100
Ao pintada - m®dia (ref Brum) - 200x200x100 mm

CXP-T

Caixa de passagem subterr©nea para telefonia 70 x 46 x 40 cm,

com tampa de ferro nodular 125 kN, inscri«o TELEFONIA.

PABX PABX

PC Painel de conex«o

PP

Patch Panel

SW
Switch 10/100Mbps - BaseTX

RJ45(2)

Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 m·dulos - baixa

P
C

AT1

12U

P
C

SEQ1

16U

P
C

SET1

12U

20xCIU-4P

TE SEQ1

49xCPU-4P

TE AT1

ß

1

"

2xCSU-4P

TE 3; 13

Sala Equip.

CCE-APL-G-50-6

2 x ß1"

CCE-APL-G-50-6

2 x ß1"

CCE-APL-G-50-6

2 x ß1"

CX3

200x200x100

CX4

200x200x100

20xCSU-4P

TE 2 a 21

2 x ß1"

2xCSU-4P

TE 11; 18

2xCSU-4P

TE 8; 17

2xCSU-4P

TE 7; 12

12xCSU-4P

TE 2 a 3; 5 a 6; 9 a 10; 13; 15 a 16; 19 a 21

2 x ß1"

2xCSU-4P

TE 5; 15

2xCSU-4P

TE 9; 19

4xCSU-4P

TE 2 a 3; 13; 21

2xCSU-4P

TE 6; 16

2xCSU-4P

TE 4; 14

2xCSU-4P

TE 10; 20

70x46x4070x46x40
70x46x40

CXP-T
CXP-T CXP-T

AT2

SW01 24xRJ45

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

2xPP01

24x110 IDC - 4P

24xRJ45

17 x 110 IDC - 4P

PP02

24x110 IDC - 4P

24xRJ45

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

2xPP03

24x110 IDC - 4P

24xRJ45

17 x 110 IDC - 4P

AT1

SW01 24xRJ45

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

PP01

24x110 IDC - 4P

24xRJ45

PP02

24x110 IDC - 4P

24xRJ45

48x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

PP03

24x110 IDC - 4P

24xRJ45

SEQ1

SW01 24xRJ45

PABX01 90x110 IDC - 4P

24x(110 IDC 4P / 110 IDC 4P)

2xPC01 25x110 IDC - 4P

1x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

1x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

48x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

24x(110 IDC 4P / 110 IDC 4P)

SET1

PC01 50x110 IDC - 4P

20x(110 IDC 4P / 110 IDC 4P)

DIAGRAMA ESQUEMĆTICO DOS RACKS

PARA O ENTENDIMENTO DOS ESQUEMAS, DIAGRAMAS E DESENHOS REPRESENTADOS NESTA PRANCHA DEVERĆ SER FEITA A LEITURA DO

MEMORIAL DESCRITIVO DESTE PROJETO, QUE ESTA EM ANEXO, ESTE MEMORIAL POSSUI INFORMA¢ìES FUNDAMENTAIS PARA A EXECU¢ëO

ADEQUADO DESTE PROJETO;

NOTAS

1 -

DEVERĆ INSTALADOS UM DUTOS  AONDE FOR INDICADO NA PLANTA DO PAVIMENTO T£RRO, ESTE DUTOS DEVERëO SER UTILIZADOS UNICAMENTE

PARA A REDE LčGICA DE DADOS E TELEFONIA, NëO PODENDO PASSAR EM HIPčTESE ALGUMA CIRCUITOS DE POTąNCIA NESTES DUTOS.

2 -

A

01

Papel ® recicl§vel !
030405 0102

STUDIO-D ARQUITETURA
RUA BENJAMIN CONSTANT 21- CAMPOS NOVOS SC - FONES 5442476/ 91144598 - E-MAIL LARAFCH@YAHOO.COM.BR

S T U D I O

ARQUITETURA

ESPECIFICA¢ëO

ENDERE¢O

RESPONSĆVEL T£CNICO PROJETO: Eng. TIAGO ROVER

OBRA

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

01/03

Planta Baixa / Pavimento T®rreo - Projeto Redes

Av. Caetano Belincanta Neto esq. com a Rua Posto de Sa¼de - Bairro

DATA

ĆREA TOTAL DA

CONSTRU¢ëO:

730,01 mĮ

Novembro / 2011

ESCALA

1 : 50

PROJETO REDE LÓGICA

RESPONSĆVEL T£CNICO EXECU¢ëO:

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

Vergilho Antunes

CREA/SC: 098699-7


